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SMER R1 KOVÁČOVÁ - BRATISLAVA

CESTA I/69

 "REKONŠTRUKCIA KRIŽOVATKY CIEST I/69 A III/2460" 

SAMOSTATNÁ STAVBA :

CESTA I/69

* PLYNOVOD DO 0,3 MPa - SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV = 0,6 m

SÚBEH PODZEMNÝCH VEDENÍ V (m):

PRIESTOROVÉ ÚPRAVY VEDENÍ - STN 73 6005:

* SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV - PLYNOVOD DO 0,3 MPa -  = 0,6 m

OCHRANNÉ PÁSMA:

*1,0 m- VN KÁBLOVÉ VEDENIE
*1,0 m - NN A VO KÁBLOVÉ VEDENIA
*1,0 m - STL PLYNOVODY V ZASTAVANOM ÚZEMÍ V ZMYSLE 251/2012 Z.Z.

S PREVÁDZKOVÝM TLAKOM NIŽŠÍM AKO 0,4 kPa
*8,0 m- PRE PLYNOVODY S MENOVITOU SVETLOSŤOU 201 MM - 500 MM
*1,0 m - SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY 
*1,0 m - TEPLOVODNÉ ROZVODY 

8 PM - OA

9 PM - OA

VÝHĽAD - DAŽĎOVÁ ZÁHRADA

*1,8 m - PRI VEREJNOM VODOVODE A  VEREJNEJ KANALIZÁCII DO PRIEMERU 500 MM VRÁTANE
*3,0 m - PRI VEREJNOM VODOVODE A  VEREJNEJ KANALIZÁCII NAD PRIEMER 500 MM 

* PLYNOVOD DO 0,3 MPa - SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE = 0,4 m

* PLYNOVOD DO 0,3 MPa - VODOVOD = 0,5 m

* PLYNOVOD DO 0,3 MPa - TEPLOVOD = 0,5 m

* PLYNOVOD DO 0,3 MPa - KANALIZAČNÁ STOKA = 1,0 m
* PLYNOVOD DO 0,3 MPa - PLYNOVOD DO 0,3 MPa = 0,4 m

* SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV - SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV= 0,2 m
* SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV (NECHRÁNENÉ) - SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE = 0,8 m

* SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV - VODOVOD - = 0,4 m
* SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV - TEPLOVOD = 1,0 m
* SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV - KANALIZAČNÉ STOKY = 0,5 m

* VODOVOD - SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE = 0,4 m

* VODOVOD - VODOVOD = 0,6 m

* VODOVOD - TEPLOVOD = 1,0 m
* VODOVOD - KANALIZAČNÁ STOKA = 0,6 m

* VODOVOD - SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV= 0,4 m
* VODOVOD - PLYNOVOD DO 0,3 MPa -  = 0,5 m

* SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE - SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV (NECHRÁNENÉ) = 0,8 m
* SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE -  SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE = 0,07 m

* SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE - PLYNOVOD DO 0,3 MPa  = 0,4 m

* SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE - VODOVOD = 0,4 m
* SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE - TEPLOVOD = 0,8 m (VIĎ POZN. STN)
* SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE - KANALIZAČNÉ STOKY = 0,5 m

*TEPLOVOD - SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE = 0,8 m (VIĎ POZN. STN)

*TEPLOVOD - SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV = 1,0 m

*TEPLOVOD - PLYNOVOD DO 0,3 MPa = 0,5 m
*TEPLOVOD - VODOVOD = 1,0 m
*TEPLOVOD - KANALIZAČNÉ STOKY = 0,3 m
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PROJEKTANT STAVBY:

VYPRACOVAL:

STAVEBNÍK:

MIESTO STAVBY:

NÁZOV
STAVBY:

OBJEKT:

PARCELA:

OBSAH:

ČASŤ:

ČÍSLO  ZÁKAZKY

FORMÁT

DÁTUM

MIERKA

ARCHÍVNE  ČÍSLO ČÍSLO  VÝKRESU

STUPEŇ:

ESTING  s.r.o.

P.O. Box 168
960 01 Zvolen

nám. SNP 64/2

1 2 3 0

tel.-fax.: 045/5321892

ZODP. PROJEKTANT:

PRED ZAHÁJENÍM VÝSTAVBY JE NUTNÉ SPRACOVAŤ NA VŠETKY KONŠTRUKCIE OBJEKTU DIELENSKÚ - VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU,
S JEJ NÁSLEDNÝM ODSÚHLASENÍM GENERÁLNYM PROJEKTANTOM A STAVEBNÍKOM !!!

1 : 500

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

SLIAČ - HÁJNIKY

INŽINIERSKE SIETE SLIAČ

"A" - ±0,000 =  295,50 m.n.m.

HÁJNIKY - JUH - SIELNICKÝ POTOK
KN C : 646/24, 646/39, 647/7, 646/18, 646/15, 646/19, 646/3, 642/6,...
KN E : 1402/1, 956

KLM SLIAČ S.R.O., NÁMESTIE SNP 11, 960 01 ZVOLEN

30xA4

  SIELNICKÝ POTOK 

PRELOŽKA CESTY III/2449

ZREALIZOVAŤ VRÁMCI STAVBY IS - SLIAČ HÁJNIKY

REKONŠTRUKCIA KRIŽOVATKY

ZREALIZOVAŤ PRED STAVBOU IS

(ALT. VRÁMCI STAVBY IS )

  HRON 

IBV HÁJNIKY 

IBV HÁJNIKY 

SIELNICKÝ POTOK 

HRON

SP-05/23

PROJEKT PRE SPaRS

05/2023

VÝHĽAD

PRELOŽKA CESTY III/2449
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SMER R1 KOVÁČOVÁ - BRATISLAVA

CESTA I/69

 "REKONŠTRUKCIA KRIŽOVATKY CIEST I/69 A III/2460" 

SAMOSTATNÁ STAVBA :

CESTA I/69

D3*VODOHOSPODÁRSTVO

SITUÁCIA VODNÝCH STAVIEB

ING.J.TIMKO

ING.J.TIMKO

ING.J.TIMKO

ING.J.TIMKO

11 / 10 / 2023

2100/840

* PLYNOVOD DO 0,3 MPa - SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV = 0,6 m

SÚBEH PODZEMNÝCH VEDENÍ V (m):

PRIESTOROVÉ ÚPRAVY VEDENÍ - STN 73 6005:

* SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV - PLYNOVOD DO 0,3 MPa -  = 0,6 m

OCHRANNÉ PÁSMA:

*1,0 m- VN KÁBLOVÉ VEDENIE
*1,0 m - NN A VO KÁBLOVÉ VEDENIA
*1,0 m - STL PLYNOVODY V ZASTAVANOM ÚZEMÍ V ZMYSLE 251/2012 Z.Z.

S PREVÁDZKOVÝM TLAKOM NIŽŠÍM AKO 0,4 kPa
*8,0 m- PRE PLYNOVODY S MENOVITOU SVETLOSŤOU 201 MM - 500 MM
*1,0 m - SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY 
*1,0 m - TEPLOVODNÉ ROZVODY 
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OBJEKTOVÁ SKLADBA:

LEGENDA NAVRHOVANÝCH INŽINIERSKYCH SIETÍ:
- JESTVUJÚCI VEREJNÝ VODOVOD - LIATINA - DN 100 mm ( V CLEMENTISOVEJ, HÁJNICKEJ ULICI )
- JESTVUJÚCI VEREJNÝ VODOVOD - DN 350 mm ( DN 400 mm ) - VÝTLAČNÉ POTRUBIE DO VODOJEMU SLIAČ 
 ( PRÍVOD VODY Z PSV )

H1 - H11

NAVRHOVANÝ VEREJNÝ VODOVOD
- RAD "1" - HD-PE 100 - POLYETYLÉN, PN 10 - SDR 17 - DN 100 mm ( D 110/6,6 mm ) - DĹ = 1 131,5 m
- RAD "1-1" - HD-PE 100 - POLYETYLÉN, PN 10 - SDR 17 - DN 80 mm ( D 90/5,4 mm ) - DĹ = 43,0 m
- RAD "1-2" - HD-PE 100 - POLYETYLÉN, PN 10 - SDR 17 - DN 100 mm ( D 110/6,6 mm ) - DĹ = 39,5 m
- RAD "1-3" - HD-PE 100 - POLYETYLÉN, PN 10 - SDR 17 - DN 80 mm ( D 90/5,4 mm ) - DĹ = 48,0 m
- RAD "1-3-1" - HD-PE 100 - POLYETYLÉN, PN 10 - SDR 17 - DN 80 mm ( D 90/5,4 mm ) - DĹ = 48,25 m
- RAD "1-4" - HD-PE 100 - POLYETYLÉN, PN 10 - SDR 17 - DN 100 mm ( D 110/6,6 mm ) - DĹ = 102,0 m

NAVRHOVANÉ ODBOČENIA Z VEREJNÉHO VODOVODU PRE BUDÚCU ZÁSTAVBU V RIEŠENOM ÚZEMÍ
VYVEDENIE VODOVODU MIMO NAVRHOVANÉ HLAVNÉ OBSLUŽNÉ KOMUNIKÁCIE - CELKOM 4 ks ODBOČENÍ :
- ODBOČENIE "V1" ( PRE BYTOVÝ DOM "C1" )
- HD - PE 100 - POLYETYLÉN, PN 10 - SDR 17 - DN 100 mm ( D 110/6,6 mm ) - DĹ = 4,0 m
- ODBOČENIE "V2" ( PRE BYTOVÝ DOM "C2" )
- HD - PE 100 - POLYETYLÉN, PN 10 - SDR 17 - DN 100 mm ( D 110/6,6 mm ) - DĹ = 4,0 m
- ODBOČENIE "V3" ( PRE BYTOVÝ DOM "C3" )
- HD - PE 100 - POLYETYLÉN, PN 10 - SDR 17 - DN 100 mm ( D 110/6,6 mm ) - DĹ = 4,0 m
- ODBOČENIE "V4" ( PRE PREDAJŇU BILLA )
- HD - PE 100 - POLYETYLÉN, PN 10 - SDR 17 - DN 100 mm ( D 110/6,6 mm ) - DĹ = 11,75 m

VE
RE

JN
Ý

VO
DO

VO
D RD č.1 - 82

ODBOČENIE

NAVRHOVANÉ ODBOČENIA PRE SAMOSTATNÉ RODINNÉ DOMY č.1 AŽ č.82 - CELKOM 82 ks ODBOČENÍ
( VYVEDENIE VODOVODU MIMO NAVRHOVANÉ OBSLUŽNÉ KOMUNIKÁCIE )
- rPE - POLYETYLÉN - DN 25 mm (D32/2,9 mm) - 1" - CELKOM DĹ = 417,0 m

VÝHĽAD - BUDÚCE VODOVODNÉ PRÍPOJKY PRE HBV - BUDÚCE BYTOVÉ DOMY "C1" AŽ "C3" A SUPERMARKET BILLA 
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H1* - H3*

"VŠ-1"-"VŠ-3"

NAVRHOVANÁ VODOVODNÁ PRÍPOJKA
- PRÍPOJKA "VP-1" - HD-PE 100 - POLYETYLÉN, PN 10 - SDR 17 - DN 80 mm ( D 90/5,4 mm ) - DĹ = ............ m
- PRÍPOJKA "VP-2" - HD-PE 100 - POLYETYLÉN, PN 10 - SDR 17 - DN 80 mm ( D 90/5,4 mm ) - DĹ = ............ m
- PRÍPOJKA "VP-3" - HD-PE 100 - POLYETYLÉN, PN 10 - SDR 17 - DN 80 mm ( D 90/5,4 mm ) - DĹ = ............ m

JŠ1-JŠ2
JESTVUJÚCA VEREJNÁ JEDNOTNÁ KANALIZÁCIA - PVC-U - KORUGOVANÉ - DN 300 mm

Š1-Š36

A "RŠ1"
NAVRHOVANÁ VEREJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA 
- STOKA "A" - SPLAŠKOVÁ
- PP - POLYPROPYLÉN - KANALIZAČNÉ - HLADKÉ PLNOSTENNÉ, SN 10 - DN 300 mm ( D315/9,7/6000 mm ) - DĹ = 520,75 m
- STOKA "A-1" - SPLAŠKOVÁ
- PP - POLYPROPYLÉN - KANALIZAČNÉ - HLADKÉ PLNOSTENNÉ, SN 10 - DN 250 mm ( D250/7,7/6000 mm ) - DĹ = 34,0 m
- STOKA "AA" - SPLAŠKOVÁ
- PP - POLYPROPYLÉN - KANALIZAČNÉ - HLADKÉ PLNOSTENNÉ, SN 10 - DN 300 mm ( D315/9,7/6000 mm ) - DĹ = 497,0 m
- STOKA "AA-1" - SPLAŠKOVÁ
- PP - POLYPROPYLÉN - KANALIZAČNÉ - HLADKÉ PLNOSTENNÉ, SN 10 - DN 250 mm ( D250/7,7/6000 mm ) - DĹ = 46,0 m
- STOKA "AA-1-1" - SPLAŠKOVÁ
- PP - POLYPROPYLÉN - KANALIZAČNÉ - HLADKÉ PLNOSTENNÉ, SN 10 - DN 250 mm ( D250/7,7/6000 mm ) - DĹ = 44,0 m
- STOKA "AA-2" - SPLAŠKOVÁ
- PP - POLYPROPYLÉN - KANALIZAČNÉ - HLADKÉ PLNOSTENNÉ, SN 10 - DN 250 mm ( D250/7,7/6000 mm ) - DĹ = 35,5 m

ODBOČENIE
HBV + BILLA

"SP-1"-"SP-4"

RD č.1 - 82

ODBOČENIE NAVRHOVANÉ ODBOČENIA Z VEREJNEJ SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE PRE SAMOSTATNÉ RODINNÉ DOMY č.1 AŽ č.82 - CELKOM 82 ks ODBOČENÍ
( VYVEDENIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE MIMO NAVRHOVANÉ OBSLUŽNÉ KOMUNIKÁCIE - 1 ks RÚRY - DĹ = 5,0 m)
- PP - POLYPROPYLÉN - KANALIZAČNÉ HLADKÉ PLNOSTENNÉ, SN 10 - DN 150 mm (D 160/4,9/5000 mm ) - CELKOM DĹ = 451,0 m

VÝHĽAD - BUDÚCE SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY PRE HBV - BUDÚCE BYTOVÉ DOMY "C1" - "C3" A PREDAJŇU BILLA 

Š37-Š81

ODBOČENIE
HBV + BILLA

"DK-1"-"DK-5"

NAVRHOVANÉ ODBOČENIA Z VEREJNEJ SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE PRE BUDÚCU ZÁSTAVBU V RIEŠENOM ÚZEMÍ
- OBCHODNÉ CENTRUM - SUPERMARKET BILLA A BUDÚCE BYTOVÉ DOMY
- VYVEDENIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE MIMO NAVRHOVANÉ HLAVNÉ OBSLUŽNÉ KOMUNIKÁCIE - CELKOM 4 KS ODBOČENÍ 
- ODBOČENIE "SP-1" ( PRE BYTOVÝ DOM  "C3" )
- PP - POLYPROPYLÉN - KANALIZAČNÉ HLADKÉ PLNOSTENNÉ, SN 10 - DN 250 mm ( D 250/7,7/6000 mm ) - DĹ = 6,5 m
- ODBOČENIE "SP-2" ( PRE PREDAJŇU BILLA )
- PP - POLYPROPYLÉN - KANALIZAČNÉ HLADKÉ PLNOSTENNÉ, SN 10 - DN 250 mm ( D 250/7,7/6000 mm ) - DĹ = 10,5 m
- ODBOČENIE "SP-3" ( PRE BYTOVÝ DOM  "C1" )
- PP - POLYPROPYLÉN - KANALIZAČNÉ HLADKÉ PLNOSTENNÉ, SN 10 - DN 250 mm ( D 250/7,7/6000 mm ) - DĹ = 6,5 m
- ODBOČENIE "SP-4" ( PRE BYTOVÝ DOM  "C2" )
- PP - POLYPROPYLÉN - KANALIZAČNÉ HLADKÉ PLNOSTENNÉ, SN 10 - DN 250 mm ( D 250/7,7/6000 mm ) - DĹ = 6,5 m

NAVRHOVANÉ ODBOČENIA Z VEREJNEJ DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE PRE BUDÚCU ZÁSTAVBU V RIEŠENOM ÚZEMÍ
- VYVEDENIE ODBOČENIA MIMO NAVRHOVANÉ HLAVNÉ OBSLUŽNÉ KOMUNIKÁCIE - CELKOM 5 ks ODBOČENÍ
 - PP - POLYPROPYLÉN - X-STREAM, SN 10 - DN 300 mm ( Dy 338/6000 mm ) - DĹ = 48,0 m
- ODBOČENIE "DK-1" ( PRE BYTOVÝ DOM  "C2" )
- PP - POLYPROPYLÉN X - STREAM - KANALIZAČNÉ HLADKÉ PLNOSTENNÉ, SN 10 - DN 300 mm ( Dy 338/6000 mm ) - DĹ = 6,5 m
- ODBOČENIE "DK-2" ( PRE BYTOVÝ DOM  "C3" )
- PP - POLYPROPYLÉN X - STREAM - KANALIZAČNÉ HLADKÉ PLNOSTENNÉ, SN 10 - DN 300 mm ( Dy 338/6000 mm ) - DĹ = 6,5 m
- ODBOČENIE "DK-3" ( PRE BYTOVÝ DOM  "C3" )
- PP - POLYPROPYLÉN X - STREAM - KANALIZAČNÉ HLADKÉ PLNOSTENNÉ, SN 10 - DN 300 mm ( Dy 338/6000 mm ) - DĹ = 6,5 m
- ODBOČENIE "DK-4" ( PRE PREDAJŇU BILLA )
- PP - POLYPROPYLÉN X - STREAM - KANALIZAČNÉ HLADKÉ PLNOSTENNÉ, SN 10 - DN 300 mm ( Dy 338/6000 mm ) - DĹ = 6,0 m
- ODBOČENIE "DK-5" ( PRE BYTOVÝ DOM  "C1" )
- PP - POLYPROPYLÉN X - STREAM - KANALIZAČNÉ HLADKÉ PLNOSTENNÉ, SN 10 - DN 300 mm ( Dy 338/6000 mm ) - DĹ = 6,5 m
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HBV + BILLA

V1-V4

8 PM - OA

9 PM - OA

VÝHĽAD - DAŽĎOVÁ ZÁHRADA

*1,8 m - PRI VEREJNOM VODOVODE A  VEREJNEJ KANALIZÁCII DO PRIEMERU 500 MM VRÁTANE

NAVRHOVANÁ VEREJNÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA 
- STOKA "B" - DAŽĎOVÁ - CELKOM DĹ = 681,75 m
 - PP - POLYPROPYLÉN - X-STREAM, SN 10 - DN 800 mm ( Dy 895/6000 mm ) - DĹ = 142,5 m
 - PP - POLYPROPYLÉN - X-STREAM, SN 10 - DN 600 mm ( Dy 685/6000 mm ) - DĹ = 477,25 m
 - PP - POLYPROPYLÉN - X-STREAM, SN 10 - DN 400 mm ( Dy 450/6000 mm ) - DĹ = 56,0 m
- STOKA "B-1" - DAŽĎOVÁ - CELKOM DĹ = 96,5 m
 - PP - POLYPROPYLÉN - X-STREAM, SN 10 - DN 500 mm ( Dy 573/6000 mm ) - DĹ = 26,25 m
 - PP - POLYPROPYLÉN - X-STREAM, SN 10 - DN 400 mm ( Dy 450/6000 mm ) - DĹ = 50,5 m
- STOKA "BA" - DAŽĎOVÁ - CELKOM DĹ = 538,0 m
 - PP - POLYPROPYLÉN - X-STREAM, SN 10 - DN 600 mm ( Dy 685/6000 mm ) - DĹ = 491,25 m
 - PP - POLYPROPYLÉN - X-STREAM, SN 10 - DN 400 mm ( Dy 450/6000 mm ) - DĹ = 46,75 m
 - PP - POLYPROPYLÉN - X-STREAM, SN 10 - DN 300 mm ( Dy 338/6000 mm ) - DĹ = 30,0 m
- STOKA "BA-1" - DAŽĎOVÁ - CELKOM DĹ = 48,5 m
 - PP - POLYPROPYLÉN - X-STREAM, SN 10 - DN 250 mm ( Dy 282/6000 mm ) - DĹ = 18,5 m
- STOKA "BA-1-1" - DAŽĎOVÁ 
 - PP - POLYPROPYLÉN - X-STREAM, SN 10 - DN 250 mm ( Dy 282/6000 mm ) - DĹ = 44,0 m
- STOKA "BA-2" - DAŽĎOVÁ
 - PP - POLYPROPYLÉN - X-STREAM, SN 10 - DN 250 mm ( Dy 282/6000 mm ) - DĹ = 38,0 m

RD č.1 - 82

ODBOČENIE NAVRHOVANÉ ODBOČENIA Z VEREJNEJ DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE PRE SAMOSTATNÉ RODINNÉ DOMY č.1 AŽ č.82 - CELKOM 82 ks ODBOČENÍ
( VYVEDENIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE MIMO NAVRHOVANÉ OBSLUŽNÉ KOMUNIKÁCIE - 1 ks RÚRY - DĹ = 6,0 m)
- PP - POLYPROPYLÉN - KANALIZAČNÉ HLADKÉ PLNOSTENNÉ, SN 10 - DN 150 mm (D 160/4,9/5000 mm ) - CELKOM DĹ = 492,0 m
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VÝHĽAD - BUDÚCE DAŽĎOVÉ KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY PRE HBV - BUDÚCE BYTOVÉ DOMY A SUPERMARKET BILLA 

UV1 - UV58

UV69 - UV75
DAŽĎOVÉ KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY PRE NAPOJENIE ULIČNÝCH  DAŽĎOVÝCH VPUSTÍ - CELKOM 65 KS
- PP - POLYPROPYLÉN- KANALIZAČNÉ HLADKÉ PLNOSTENNÉ, SN 10 - DN 200 mm ( D 200/6,2/5000 mm ) - CELKOM DL = 292,0 m

*3,0 m - PRI VEREJNOM VODOVODE A  VEREJNEJ KANALIZÁCII NAD PRIEMER 500 MM 
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* PLYNOVOD DO 0,3 MPa - SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE = 0,4 m

* PLYNOVOD DO 0,3 MPa - VODOVOD = 0,5 m

* PLYNOVOD DO 0,3 MPa - TEPLOVOD = 0,5 m

* PLYNOVOD DO 0,3 MPa - KANALIZAČNÁ STOKA = 1,0 m
* PLYNOVOD DO 0,3 MPa - PLYNOVOD DO 0,3 MPa = 0,4 m

* SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV - SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV= 0,2 m
* SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV (NECHRÁNENÉ) - SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE = 0,8 m

* SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV - VODOVOD - = 0,4 m
* SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV - TEPLOVOD = 1,0 m
* SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV - KANALIZAČNÉ STOKY = 0,5 m

* VODOVOD - SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE = 0,4 m

* VODOVOD - VODOVOD = 0,6 m

* VODOVOD - TEPLOVOD = 1,0 m
* VODOVOD - KANALIZAČNÁ STOKA = 0,6 m

* VODOVOD - SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV= 0,4 m
* VODOVOD - PLYNOVOD DO 0,3 MPa -  = 0,5 m

* SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE - SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV (NECHRÁNENÉ) = 0,8 m
* SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE -  SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE = 0,07 m

* SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE - PLYNOVOD DO 0,3 MPa  = 0,4 m

* SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE - VODOVOD = 0,4 m
* SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE - TEPLOVOD = 0,8 m (VIĎ POZN. STN)
* SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE - KANALIZAČNÉ STOKY = 0,5 m

*TEPLOVOD - SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE = 0,8 m (VIĎ POZN. STN)

*TEPLOVOD - SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV = 1,0 m

*TEPLOVOD - PLYNOVOD DO 0,3 MPa = 0,5 m
*TEPLOVOD - VODOVOD = 1,0 m
*TEPLOVOD - KANALIZAČNÉ STOKY = 0,3 m
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CLEMENTISOVA ULICA 

SO - 03  VEREJNÝ VODOVOD 

SO - 04  VEREJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

SO - 05  VEREJNÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

SO - 03.1  VODOVODNÉ PRÍPOJKY PRE POŽIARNE HYDRANTY

SO - 01  PRÍPRAVA  ÚZEMIA  A  HTÚ
SO - 02  KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY, DOPRAVNÉ ZNAČENIE
SO - 03  VEREJNÝ VODOVOD
SO - 03.1 VODOVODNÉ PRÍPOJKY PRE POŽIARNE  HYDRANTY
SO - 04  VEREJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
SO - 05  VEREJNÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
SO - 07  STL PLYNOVODY       
SO - 10  VEREJNÉ OSVETLENIE
SO - 11  SADOVÉ ÚPRAVY
SO - 12  DROBNÉ OBJEKTY
SO - 13  PREKLÁDKA KÁBLA MO SR

CLEMENTISOVA ULICA 

PREDMET SAMOSTATNÝCH PROJEKTOV   :
- SO - 06 - PREKLÁDKA VTL PLYNOVODU - ZAPRACOVANÉ V SAMOSTATNOM PROJEKTE 
  REKONŠTRUKCIA KRIŽOVATKY CIEST I/69 A III/2460 - BBSK ( ESTING S.R.O.)
- SO - 08  ELEKTRICKÁ VN PRÍPOJKY A TRAFOSTANICE - ZAPRACOVANÉ 
                 V SAMOSTATNOM PROJEKTE ( ENERLINE S.R.O. )
- SO - 09  ELEKTRICKÁ NN ROZVODY- ZAPRACOVANÉ 
                 V SAMOSTATNOM PROJEKTE ( ENERLINE S.R.O. )

- PRELOŽKA EZ VZDUŠNÉHO VEDENIA VN č. 348 SLIAČ - KLM SLIAČ (ENERLINE - ING.BUČKO )
- REKONŠTRUKCIA KRIŽOVATKY CIEST I/69 A III/2460 - BBSK ( ESTING S.R.O. )
- SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY - FFTH_IBV_KBV_ZV_SLIAČ_HÁJNICKÁ_HÁJNICKÝ JUH ( SLOVAK TELEKOM A.S. BA)

PLÁNOVANÉ SAMOSTATNÉ PROJEKTY STAVEBNÍKA NADVäZUJÚCE NA DOKUMENTÁCIU PRE UR A SP  :
- ZDRUŽENÝ CYKLOCHODNÍK A CHODNÍK POZDĹŽ CESTY I/69 - SLIAČ
- AUTOBUSOVÁ ZÁSTAVKA NA CESTE I/69 - SLIAČ
- DAŽĎOVÁ ZÁHRADA 


